血站建设标准条文说明

（征求意见稿）
第一章 总 则

第一条  本条阐明制定本建设标准的目的和意义。无偿献血事业，不仅是公共卫生体系的重要组成部分，而且是公共安全应急体系的一部分，对社会安全与稳定起着举足轻重的作用，关系到构建和谐社会，增强政府执政能力的重大问题。保障血液安全和血液供应属于典型的基本公共卫生服务，是《中华人民共和国献血法》等法律赋予各级人民政府和相关部门的法定职责。血站是采集并向临床提供血液的公共卫生事业单位，由政府设置。

近年来，随着经济社会的快速发展，医疗技术的不断进步，医疗保障水平的稳步提高，医疗需求呈现“井喷式”增长，临床用血需求相应增加，血液供需矛盾凸显。制约血液供应的一个重要原因是血站基础设施建设相对滞后，表现在固定献血屋数量不足，开展核酸检测等新技术后，业务用房不足，献血环境不能满足人性化需求等方面。2000年发布的《血站基本标准》已经不能满足目前采供血量所需的业务用房, 已不适应当前卫生事业发展的需要。因此，为进一步规范血站机构建设，亟待编制《血站建设标准》，满足血站建设发展需要。

第二条  本条阐明本建设标准的作用及其权威性。

本建设标准从规范政府工程建设投资行为，加强工程项目科学管理，合理确定投资规模和建设水平，充分发挥投资效益出发，严格按照工程建设标准编制的规定和程序，深入调查研究，总结实践经验，进行科学论证，广泛听取有关单位和专家意见；同时兼顾了地域、经济发展水平、服务人群数量等方面的差异，使之切合实际，便于操作。因此本建设标准是血站建设项目的全国统一标准。

第三条  本条明确了本建设标准的适用范围。

本建设标准适用于一般血站的新建、改建和扩建工程项目，一般血站包括血液中心、中心血站和中心血库, 不涉及单采血浆站和特殊血站。血站分类标准按照设置主体、规模和职能，血液中心设置在直辖市、省会市、自治区首府市（每个省份设置一个）；中心血站设置在设区的市；中心血库设置在血液中心和中心血站服务覆盖不到的县级综合医院内。

第四条  本条阐明血站建设的总体要求。

各国的临床实践和医学研究表明，经济发展水平较高的国家和地区，临床医疗对血液的需求相应增加。世界卫生组织提出，一个国家和地区的千人口献血率达到10-30的水平，才能基本满足本国临床用血需求。为保障临床血液供应和血液安全，根据我国临床医疗发展趋势和血站采供血工作现状，2015年，国家卫生计生委会同国家中医药管理局、中国红十字会总会、中央军委后勤保障部卫生局（原总后勤部卫生部）等部门联合印发了《关于进一步加强血液管理工作的意见》（国卫医发〔2015〕68号），提出到2020年，千人口献血率达到15，保证临床用血的供应和安全，确保自愿无偿献血可持续发展。
第五条  本条规定了血站建设应遵循的基本要求，针对血液采集、检测、制备、存储等的特殊要求，保证“用血安全”。
第六条  本条阐明血站建设原则。
第七条  本条明确了本建设标准与国家、地方现行的有关工程建设强制性标准、规范、定额、指标的关系。
第二章 建设规模及项目构成

第八条  本条规定了血站建设规模确定的依据。

第九条  本条规定了血站的建设项目构成。
第三章  选址与规划布局

第十条  本条规定了血站选址应遵循的原则。血站的选址，除应考虑外界对血站环境的影响，尚应考虑血站与采集点、用血机构之间的距离和交通便利，利于采血车和血液运输车通行，以满足血液的运送；规定了固定采血点基本设置原则。

第十一条  本条明确了血站采血车血液运输车的停车库和停车场地要求。

第十二条  本条提出血站的建筑密度、绿地率、容积率、机动车和非机动车停车数量的设置要求。

第四章  建筑面积指标

第十三条  本条规定了血站建筑面积指标。

在中央和地方的共同努力下，我国初步建立了横向到边、纵向到底、覆盖城乡的血站服务体系。《标准》编制过程中，编制组通过对全国30个省、自治区、直辖市的400多所血站调查和分析发现：

1.由于2000年《血站基本标准》发布时, 我国血液管理法规体系尚不健全，我国血站发展不平衡，许多机构受业务用房限制，部分血液制备、检测任务无法开展，不符合实际发展需要，难以作为建设标准确定的依据和参考。

2. 献血屋设置数量、核酸检测要求对血站的建设提出了新的要求，要予以充分考虑。

第十四条  本条规定了承担核酸集中化检测任务的血站，增加相应面积的原则。

第十五条  本条规定了承担集中培训的血站，增加相应面积的原则。 
第十六条  本条规定了血站应急救援任务的用房和相应设备的设置原则。

第十七条  本条规定了血站停车设施的设置原则。
第五章 建筑标准

第十八条  本条对血站业务用房的建筑结构安全和形式提出了要求。
第十九条  本条规定了血站业务用房的电梯设置要求。

第二十条  本条规定了血站献血者休息和就餐场所的人性化要求。

第二十一条  本条规定了血站业务用房的装修材料、家具设置、制备环境和应急设施等要求。
第二十二条  考虑血液检测实验室的特殊要求，本条规定了血站血液检测实验室的设置要求。
第二十三条  本条规定了血站污水排放要求。
 第二十四条  本条规定了血站污水处理要求和排放标准。

    第二十五条  本条规定了血站业务用房环境温湿度和空调系统要求。
第二十六条  根据血站的负荷等级，本条规定了血站的供电电源和应急电源设置要求。

第二十七条  本条规定了血站智能化、信息化建设原则，明确应按照国家行业地方发展要求，达到相应智能化、信息化水平和安全要求。在实现血站信息化智能化基础上，逐步实现用血信息共享及业务协同。

第二十八条  本条规定了血站污物收集和暂存设施的要求。

第六章 设备配置及相关指标

第二十九条  本条规定了血站仪器设备配备的原则。

第三十 条  本条规定了血站重要备用仪器设备的设置原则。

第三十一条  本条规定了血站建设项目投资估算的内容和编制要求。应包括建筑安装工程、工程建设其他费用和预备费，其中建筑安装工程除建筑物主体外，还应包括室外工程投资。建筑安装工程投资因建设地区不同，造价会有所不同。编制估算时应参照当地相同建筑等级标准和结构形式的新建疾病预防控制中心，一般应控制在当地新建疾病预防控制中心单方投资的的0.9-1倍之间，编制概算时应执行当地相关造价文件。工程建设其他费用应执行国家、卫生行业及当地政府有关规定。
第三十二条  本条规定了血站进行经济评价的原则。

PAGE  
1

